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ALLEGATO III

Piani per Pindividuazione degli impianti di distribuzione
(previsto dall’articolo 3, comma 2, dall’articolo 4, comma 2, dall’articolo 7, comma 5,
dail’articolo 8, comma 5,
dall’articolo 9, commi 3 ¢ 4, dall’articolo 10, comma 3)

1 Procedura di presentazione e di approvazione dei piani.

1. Le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli i 1mp:a.nt1 di distribuzione presentano
al Ministero dell’ambiente e della tutela de! territorio, entro 45 giorni dalla data di entrata in \ngore
del presente decreto, in riferimento agli 1mplam1 di distribuzione di cui sono titolari e agli impianti
di titolarita di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fomitura in
via esclusiva, appositi piani, contenenti almeno le informazioni prewste dalla parte II, in cui sono
individuati gli impianti di distribuzione dei combustibili di cui all’articolo 3, comma 2, e gli
impianti di distribuzione dei combustibili di cui all’articolo 4, comma 2. Clascun plano deve essere
elaborato con I'obiettivo tendenziale di individuare, un numero di tali impianti pari ad almeno i
10% di tutti gli impianti di distribuzione considerati nei piano ed ubicati sulla rete stradale e pari ad
almeno il 15% di tutti gl impianti di distribuzione considerati nel piano ed ubicati sulla rete
autostradale, e di assicurare 'uniforme distribuzione territoriale degli stessi impianti.

2. I piani di cui al paragrafo 1 sono trasmessi in formato elettronico con le modalita di trasmissione
indicate sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il
Ministero deile aitivita produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta gli obiettivi raggiunti dal complesso dei piani di cui al
paragrafo 1 e si pronuncia in merito alla approvazione degli stessi.

4. Nel caso in cui il complesso dei piani cui al paragrafo 1 non garan:isca che, il numero degli
impianti ivi individuati sia pari ad almeno il 10% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sutla
rete stradale nel territorio nazionale ¢ pari ad almeno il 15% di tutti gli impianti di distribuzione
ubicati sulla rete autostradale nel territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attivita produttive, richiede ai
soggetti che hanno presentato un piano in cui una o entrambe le percentuali stabilite dal paragrafo 1
non sono state raggiunte di presentare un nuovo piano nel quale sia assicurato il raggiungimento
delle predette percentuali. 11 nuovo piano deve essere presentato entro trenta giomi dalla data di
notifica della richiesta.

5. Indipendentemente dal rispetio delle percentuaii stabilite dal paragrafo 4, nel caso in cui il
complesso dei piani di cui al paragrafo 1 non garantisca |’uniforme distribuzione degli impianti ivi
individuati presso tutto il territorio nazionale, secondo i criteri indicati nella parte I, il Ministero
dell’ambiente e delia tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero
delle attivita produttive, richiede a tutti o ad alcuni dei soggetti che hanno presentato i piani di
presentare un ouovo piano in cui tale uniforme distribuzione sia assicurata secondo le modalita
stabilite nella richiesta. La richiesta puod essere diretta anche ai soggetti che hanno presentato un
piano nel quale le percentuali previste dal paragrafo 1 sono state raggiunte. Il miovo piano deve
essere presentato entro trenta giomi daila data di notifica della relativa richiesta.
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6. Entro 11 31 ottobre di ogni anno, a partire dall’anno 2005, le imprese di cui al paragrafo 1, in caso
di modifica di quanto indicato nel piano, presentano al Ministero dell’ambiente e delia tutela del
terntorio 'aggiomarmento del piano stesso. 11 Ministero dell’ambiente e delfa: tutela del territorio, di
concerto con il Ministéro della salitte e it Ministero dele attivitd produttive, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto leg;slanvo 28 agosto 1997, n. 281, si pronuncia in merito
alla approvazione di tali aggiorhamenti con le modalita previste dai pangraﬁ precedenti.

II. Informazioni da inserire nei singoli piani.

1. 1 piam di cui all’articolo 3 e di cui all’articolo 4 devono contenere, con riferimento 2 tutti gli
impianti considerati nel piano, anche diversi dagh impianti di distribuzione de! cornbustibile di cui
all’articolo 3, comma 2, e di cui ali’amcolo 4 comma 2, le seguenti mformazmm

- soggetio referente del pxano

- soggettofi titolare di ciascun impianto di distribuzione;

- indirizzo di ciascun impianto di distribuzione; -

- marchso degli impianti di distribuzione; '

- tipo (benzina / combust:blle diesel) e grado dei combustibili (contemrto di zoHo pari a 50 me/kg

/ contencto di zolfo paria 10 mgfkg) commercializzst presso c:ascun 1mp1anto di dmmbuzxone
- codxce azmndale- dr ciascun’ lmpmnto di distribuzione.

II. Cnteri di uniforme distribuzione degli impianti di distribuzione. - -

1. Présso cidscuna provincia in ‘cui siano presenti uno o pid comuni aventi una popolaz:one
superiore a 150.000 abitanti e, a partire dal’'1° gemmo 2006, presso diascuna promnc:a, il nmmmero
degh impianti di distribuzione del combustibile di cui all’articolo 3, comma 2, e di cui all’articolo 4,

comma 2, deve essere pari ad almeno il 2% d1 tutti gh impianti di dlstnbunone ub:catl sulla ete
stradale nel territorio provmcmie

2. Presso la rete autostradale deve essere assicurata la presenza di almeno un impianto di
distribuzione del combustibile di cui all’ arncolo 3, comma 2, e di cui all’articolo 4, comma 2, ogni
BOOKmdella rete. ‘
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ALLEGATO [V

Numero di campioni annuo su cui si effettuano gli accertamenti
sulla conformita dei combustibili
(previsto dall’articolo 8, comma 2, dall*articolo 10, comma 3)

1. Gli uffici dell’ Agenzia delle dogane effettuano presso i depositi fiscali gli accertamenti di cui
all’articolo 8, comma 1, su un numero anmuo complessivo di campioni di benzina pari ad
almeno 200 ¢ di combustibile diese] pari ad almeno 200.

2. Per il primo anno di applicazione del presente decreto il numero di accertamenti da effettuare

¢ pari & 16 volte il numero dei mesi interi intercorrenti tra la data di entrata in vigore del decreto
¢ la fine dell’anno.

N
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ALLEGATO YV
Metodi di prova e modalita operative per I’accertamento sulla conformita dei combustibili
(previsto dall’articolo 8, comma 4, dall’articolo 10, comma 3)
1. Campionamento
1.1 Prelievo

1.1.1 Depositi fiscali e depositi commerciali

I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170

per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il
campionamento sutomatico in linea.

1.1.2 Impianti di distribuzione

I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275
per il campionamento alla pompa presso ghi impianti di distribuzione.

1.1.3 Competenza

11 prelievo dei campioni ¢ effettuato dall’ autorita compente all’accertamento dell’infrazione.

1.2 Quantita

La quantita di combustibile da campionare & pari a 16 litri e deve essere immessa in quattro

contenitori metallici di contenuto non inferiore a cinque litri. I contenitori devono essere riempiti
per circa 1’80% detla loro capienza.

Detti contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarniziope e

controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigiliati. Inoltre devono essere dotati di targhetta
sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati:

a) il luogo del prelievo;

b) il gestore dell’impianto presso cui ¢ stato effettuato il prelievo del campione;

c) 1a data del prelievo;

d) la tipologia di prodotio;

e) il serbatoio dal quale & stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi
commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione;

J il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attivita di prelievo,

g/ il soggetto incaricato del prelievo.

I quattro esemplari del campione dovranno essere destinati alle seguenti finalita:
a) uno da consegnare al gestore dell’ impianto sottoposto ad accertamento, al fine di essere utilizzato
dal ! sboratorio incaricato dal gestore stesso, di seguito denominato laboratorio controtiato;

i) uno da inviare al laboratorio che effettua le misure, ai fini dell’accertamento dell’infrazione, di
seguito denominato: laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo1.7;
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¢} uno da inviare al laboratorio controliore al fine di essere conservato per I'eventualita in cui debba
intervenire un laboratorio terzo,

d) uno da conservare a cura del soggetio che ha effettuato il prelievo per I'eventualita di un
contenzioso giudiziario circa gl esiti dell’accertamento; su richiesta d: tale soggetto, I’esemplare
puo essere conservato presso il laboratorio controllore.

1.3 Verbale

All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per
I'identificazione umivoca del campione: un originale rimane all’autoriti competente
all’accertamento deil’infrazione, un ongmale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al

paragrafo 1.2, lettera j), I’altro originale viene allegato all’esemplare del campione da inviare al
laboratorio controllore.

1.4 Movimentazione dei campioni

Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a

garantirne I’integrita e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e
il trasporto dei liquidi infiammabili.

1.5 Distribuzione dei campioni

Gli esemplari del campione di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e ¢), vengono inviati al laboratorio
controllore insieme al verbale di campionamento. L’esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2,

lettera a), é consegnato al gestore dell’impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al
paragrafo 1.2, lettera f) .

1.6 Conservazione dei campioni

Tutti gli esemplari del campione di cui al paragrafo 1.2 devono essere conservati in luogo idoneo,
per un periodo non inferiore a novanta giomi e, comunque, fino alla conclusione delle atfivita di
accertamento di cui al presente Allegato e, nel caso in cui sia stata dimostrata la non conformita del
prodotto, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all’eventuale ordinanza —
inglunzione pronunciata dall’autoritd competente all’irrogazione della sanzione e fino alla
conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione.

1.7 Identificazione dei laboratori

Il laboratorio controllore, su delega dell’autorita competente all’accertamento dell’infrazione, € un
laboratorio chimico delle dogane o, ove istituito, un Ufficio delle dogane nel cui ambito operano 1
laboratori chimici delle dogane.

11 laboratorio terzo € un laboratorio chimico delle dogane o, ove istituito, un Ufficio delle dogane
nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le
misure come laboratorio controllore.

Per D’effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli Uffici deile

Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delie dogane possono avvalersi delia Stazione
sperimentale per i combustibili.
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2. Effettuazione della verifica di conformita e modalita di risoluzione delle eventuali controversie
tra laboratorio controllore e laboratorio controllato.

Il presente paragrafo stabilisce le procedure per I’effettuazione della verifica di conformita e le

modalita di nsoluzione delle eventuali controversie tra laboratoric controllore e laboratorio
controllato.

A tale fine non trova applicazione 'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689

La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la
procedura descritta nella norma UNI EN ISO 4259

2.1 Verifica di conformita

11 laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la ricezione dell’esemplare del
campione di cui al paragrafo 1.2, lettera ). Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna
caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3.
2.1.1 Caratteristiche per le quali & definito un limite massimo negli AllegatiI e IL

Se il dsuitato ottenuto «3X» ¢ tale che:
X>A,+059-R

dove Ay.¢ il limite massimo, ed R ¢ la riproducibiliti del metodo di prova calcolata al livello A, il
cui valose € riportato nel paragrafo 3, non & possibile stabilire se il prodotio & conforme e si procede
come previsto al paragrafo 2.2. In caso contrario il prodotto é da considerare conforme.

2.1.2 Caratteristiche per le quali ¢ definito un limite minimo pegii allegatiI e IL

Se il risultato ottenuto «3» ¢ tale che:
X <A,~059-R

dove A; ¢ il limite minimo, ed R & la riproducibilitd del metodo di prova calcolata al livello A,, il
cui valore ¢ riportato nel paragrafo 3, non & possibile stabilire se il prodotto & conforme e si procede
nei modi stabiliti dal paragrafo 2.2. In caso contrario il prodotto & da considerare conforme.

2.1.3 L'autoritd competente all’accertamento dell’infrazione comunica al gestore dell’impianto
I’esito della verifica, contenente i risultati delle misure concernenti le caratteristiche per cui non €
possibile stabilire la conformita. Nel caso in cui tutte le caratteristiche siano risultate conformi tale
autorita comunica al gestore dell’ impianto la chiusura dell’attivita di accertamento.

2.2 Possibile non conformita

In caso di possibile non conformita del prodotto alle specifiche previste dal presente decreto, si
procede nei modi stabiliti al paragrafo 2.2.1.
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2.2.1Fase 1

Non deve essere considerato il risultato della misura effettuata dal laboratorio controllore ai sensi
del paragrafo 2.1.

Il laboratorio controllore e quello controllato eseguono ciascunc tre misure accettabili,
rispettivamente sull’esemplare-del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera &), e sull’esemplare del
campione di cui al paragrafo 1.2, lettera a).

D’accettabilita delle misure ottenute da ciascun laboratorio & verificata nel modo seguente:

Le misure ottenute in un laboratorio vengono definite accettabili quando la differenza tra la misura
piu divergente e la media delle due misure rimanenti non supera il valore r’ calcolato come segue:

rr=087-r

dove r ¢ la ripetibiliti del metodo di prova calcolata al limite massimo A, oppure al limite minimo
Az, il cui valore € riportato nel paragrafo 3.

Se la differenza tra la misura piu divergente e la media delle rimanenti supera il valore r’, la misura
piu divergente non deve essere considerata. In questo caso si esegue un’altra misura e si verifica
nuovamente I’accettabilita dei risultati. Tale procedura deve essere ripetuta fino al momento in cui

si ottengono tre misure accettabili. Successivamente, si calcolano le medie dei risultati accettati
ottenuti da ciascun laboratorio.”

Se la media My dei risultati ottenuti dal laboratorio controllore & uguale o inferiore al limite

massimo A;, oppure € uguale o superiore al limite minimo Ay, il prodotto deve essere considerato
conforme.

Se la media My dei risultati ottenuti dal laboratorio controllore ¢ superiore al limite massimo A,,

oppure ¢ inferiore al limite minimo A,, si deve confrontare tale media con la media M; dei risultati
ottenuti dal laboratorio controliato.

Si calcola la media delle medie e il risultato viene confrontato con it limite massimo A; o con il
limite minimo Aa.
2.2.1.1 Caso del limite massimo A;

Se si verifica contemporaneamente:

MSAI e [Ms—Mg[<084-R’

con R'=+/R? -0,67-r° (vedi paragrafo 3)

dove R ¢ la niproducibilita e r la ripetibilita del metodo di prova calcolata al livello A, il prodotto
deve essere considerato conforme.
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W

Se invece si verifica:

M; +
—ﬂlsAl e [M;-Mg|>084-R'
oppure
Mt Me s,
2

non & ancora possibile stabilire se il prodotto é conforme e si procede nei modi previsti dal

paragrafo 2.2.2. L’autoriti competente all’accertamento dell’infrazione comunica tale esito al
gestore dell’impianto.

2.2.1.2 Caso del limite minimo A,
Se si verifica contemporaneamente:

MMy, A, e M;-M;|<084.R’

con R'=R?*-0,67-1° (vedi paragrafo 3)

dove R ¢ la riproducibiliti e r & la ripetibilita del metodo di prova calcolate al livello A;, il prodotto
deve essere considerato conforme.

Se invece si verifica:

M, +M
s; 2>A, ¢ M;—M|>084-R’
oppure
MS;MR<A2

non € ancora possibile stabilire se il prodotto & conforme e si procede nei modi previsti dal
paragrafo 2.2.2. L'autoritd competente ‘all’accertamento dell’infrazione comumica tale esito al
gestore dell’impianto.

2.2.2 Fase 2

La fase 2 prevede innanzitutto un esame congiunto dei due laboratori per mettere a confronto le
rispettive procedure operative e la stramentazione di misura.

Se non vengono evidenziate anomalie o difformita nell’esecuzione delle prove si procede alia fase 3
di cui al paragrafo 2.2.3.
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In caso contrario non devono esser considerati i risultati della fase 1 di cui al paragrafo 2.2.1 e il

laboratorio controllore e quello controilato eseguono, ciascuno, tre misure accettabili, ripetendo la
procedura prevista dal paragrafo 2.2.1.

Se non € ancora possibile stabilire se il prodotto & conforme si procede alla fase 3 di cui al paragrafo
2.23. L’'autoritd competente all’accertamento dell’infrazione comunica tale esito al gestore
dell’ impianto,

223 Fase3

Tale fase prevede Iintervento di un laboratorio terzo, al quale & consegnato I'esemplare del
campione di cui al paragrafo 1.2, lettera ¢), unitamente alla copia del verbale di cui al paragrafo 1.3.

Sul campione ricevuto il laboratorio terzo esegue tre misure, di cui verifica I’accettabilitd secondo
la procedura riportata at paragrafo 2.2.1 e di cui calcola la media M.

Successivamente, vengono confrontate le medie dei risultati ottenuti dai tre laboratori (controllore,
controllato ¢ terzo) e se ne verificano le condizioni di accettabilita.

Se la differenza tra la media del laboratorio pii divergente e la media delie medie degli aliri due
laboratori é minore o uguale a:

R"=0,87-R' (vedi paragrafo 3)
st considera la media delle medie dei tre taboraton

M, +M, +M,
3

M=

Se invece la differenza tra la media det laboratorio piti divergente e la media delle medie degli altri
due laboratori & maggiore di R’’ si considera la media M delle medie degti altri due laboratori.

2.2.3.1 Caso det limite massimo A,

Se M < A, il prodotto risulta conforme.

Se M > A, il prodotto non risulta conforme.

2.2.3.2. Caso del limite minimo A;

Se M 2 A, il prodotto risulta conforme.

SeM<Azil prodol:to‘non risulta conforme.

2.24 Se il prodotio, all’esito della fase 3, non é risultato conforme [|'autorita competente
ail’accestamento dell’infrazione procede ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689. Se invece il prodotto, all’esito della fase 1 o della fase 2 o della fase 3, é risultato conforme

tale autoriti comuni¢a al gestore dell’impianto la chiusura dell’attivita di accertamento.

3. Precisione dei metodi di prova
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